
 

  

Información CN Vandellós II 

 

L’Hospitalet de l’Infant, 27 de agosto de 2019-.  La central nuclear Vandellós II, 

siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad 

Nuclear que, a las 16.23 horas de hoy, se ha producido la parada automática de la 

planta por la pérdida de la línea eléctrica de 400 KV en el exterior de la instalación, a 

causa de las fuertes tormentas registradas en la zona. Todos los sistemas de 

seguridad han actuado correctamente según diseño y la planta se encuentra en 

parada segura.  

 

Esta incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el medio 

ambiente. Una vez solventada, CN Vandellós II volverá a sincronizarse con la red 

eléctrica. 

 

 


