
 

 
 

Información CN Ascó II 

Ascó, 21 de junio de 2020. La central nuclear Ascó, siguiendo los 
procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear 
que la unidad 2 ha iniciado la secuencia de parada para poder realizar una 
reparación en una bomba del sistema de extracción del calor residual de la 
planta.  

De acuerdo a lo fijado en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, la 
unidad 2 ha iniciado la secuencia a las 14.48 horas de hoy para desacoplarse 
de la red en las próximas horas y poder completar la intervención prevista en 
dicho equipo. Una vez realizadas todas las pruebas necesarias se iniciará 
nuevamente el proceso para sincronizar nuevamente a la red.  

Esta incidencia no supone afectación a la seguridad de las personas o del 
medio ambiente.  

 

 


