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Ascó, 28 de julio de 2022 

Información CN Ascó 1 

 

La central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos es-

tablecidos, la parada automática de Ascó 1 debida al fallo del regulador de tensión que ha provocado, a la 

01.06 h. de la pasada madrugada, la parada automática del alternador y, en consecuencia, la del reactor. 

El equipo técnico de la instalación está trabajando para identificar el origen de este fallo, proceder a su 

reparación y volver a sincronizar la planta con la red eléctrica. 

Todos los sistemas de seguridad han funcionado de acuerdo al diseño de la central y la incidencia no ha 

tenido consecuencias para la salud de las personas ni para el Medio Ambiente.  

 


